
Elisør 
Nettservice 2. og 3. november 2016 



• AMS inn i P0 ordningen 

 
• Krav til kompetanse/opplæring 
 
• Nye midlertidige rutiner i anlegg med 

montert AMS måler 
 
• Krav til dokumentasjon i P0 avtalen 
 
• + hus – status nivå 4  
 
• NEK 399 boligblokker/leilighetsbygg. 

 
• Nettbiblioteket 



 
AMS inn i P0 ordningen 
 
• Planlagt oppstart Q1 2017 
 
• Innføres i to trinn 
 
• Trinn 1: Ombygging fra 1- 3fase 
 
• Trinn 2: Nye installasjoner og anlegg 

 



ELWIN 

NETBAS 

ELSMART 

INSTALLATØR 

NETTSERVICE 

KUNDE OG  

BALANSE 

MÅLING 

NETTDRIFT 

BLÅ QUANT 

P0 AVTALE  

P1  

SMART NETT SØR 

OTERA 

ONECO 

78-142 

SELSKAPER 

AE NETT 

ELSMART 

P0+ 

? 

? 

? 

MÅLING 

LAGER/LOGISTIKK 

MÅLING  

KOORDINATOR 

•Sjekker nye oppgaver i 

Elsmart (Ombygging) 

•Oppretter AO i Blå 

•Planlegger utstyr 

•Oppretter oppgave i 

Quant til Lager 

•Setter til P0 leverandør  

QUANT 

Trinn 1: 1-3 fase 



ELWIN 

NETBAS 

ELSMART 

INSTALLATØR 

NETTSERVICE 

KUNDE OG  

BALANSE 

MÅLING 

NETTDRIFT 

BLÅ QUANT 

P0 AVTALE  

P1  

SMART NETT SØR 

OTERA 

ONECO 

78-142 

SELSKAPER 

AE NETT 

ELSMART 

• Måler i nytt anlegg 
• Ombygging anlegg 
• Nedtak av måler 
• Fleksibelt forbruk (laststyring indirekte målere) 

• Feltkontroll  
• Målerbytte 

Serviceoppdrag 
• Utlegg puls 
• Komponentbytte 

anlegg 
• Komponentnytte 

nettstasjon 

• Serviceoppdrag 
• Stenging 
• Åpning 

• Ny nettstasjon 
• Nedtak nettstasjon 
• Ombygging nettstasjon 

 

P0+ 

? 

? 

? 

MÅLING  

KOORDINATOR 

Trinn 2: Full integrasjon 



Integrasjon og verdikjeder 

NIS 

Netbas - Powel 

DMS 

iAM DMS - Powel 

AO-system 

Elsmart - Powel 

KIS 

Elwin - Enoro 

Mellomvareplattform 

MVS 

Quant - Embriq 

Handel & Engros 

Brady PLC - Brady 

Datautveksling 

EcXgate - 

Compello 

3.part  

(display, mv.) 

Nettstasjons-

overvåking 

Målernode 
Kommunikasjons-

system 

Sentralsystem 

Omnisoft - 

Kamstrup 

DMS Distribution Management System KIS Kundeinformasjonssystem  Integrasjoner for måleverdiflyt 

NIS Nettformasjonssystem MVS Måleverdisystem   Integrasjoner for montasjer 

AO-system / 

Utrullingssystem 

Blå Coordinator - 

Kamstrup 

Innsamlingssystem og utrullingssystem - Kamstrup 

Utvikling AO har tatt lang tid 

- Ny funksjonalitet 

- Krevende integrasjoner 



Krav til kompetanse/opplæring 

• Krav om Ekomnettautorisasjon 
i P0 ordningen. 

 
• Dispensasjon fra kravet gis ut 

2017. 
 

• Alle montører som skal 
montere AMS målere må ha 
gjennomgått opplæring. 
 
 

• Det satses på å etablere et     
E-læringskurs for montasje og 
arbeidsordre app 

  



Nye midlertidige rutiner i anlegg med montert AMS måler 
 

• Vi er i gang med å lage en 

opplæring/veiledning for 

renovering av sikringsskap og 

bytter av målersløyfer. 

 

• Når denne er og sendt ut vil vi 

tillate at prekvalifiserte 

installatører kan demontere 

måleren og sette denne på plass 

igjen 

 

• Ombygging fra 1 til 3 fase. Kan vi 

utsette slike over nyttår? 

 



P0 avtalen– Krav til dokumentasjon 

Avtalens krav til dokumentasjon er spesifisert 
i produktkatalogen (vedl.4): 
 
• Sluttkontroll 
 
• Billeddokumentasjon avhengig av det 

enkelte produkt 
 
• Samsvarserklæring 
 
• Egne (elektroniske) maler kan benyttes 

om innholdet er det samme som i REN 
bladene. 



+ Hus – status nivå 4 

• Tilgangskontroll for Nivå 4 er bestilt i 
Elsmart. Opplæring vil bli holdt når denne 
er klar for dem som har meldt sin 
interesse.  
 

• Alle AMS målere har telleverk for 
innmating. Vårt KIS system vil kunne takle 
innmatingskunder fra sommeren 2017. 

 
• En 2VK måler koster i dag ca. kr.5000,- og 

anbefales ikke nå da denne aldri vil kunne 
la seg tjene inn. 

  



Søke nettselskap om 
tilknytning 

Søke kommune om 
byggetillatelse 

Signere tilknytnings- 
og nettleieavtale for PV 

Bestille utstyr som 
oppfyller krav i avtale 

Bygge anlegg 

El-installatør sender 
melding i Elsmart 

• Inntil nivå 4 er på plass gjelder 
følgende veileder 
 

• Nærmere informasjon og 
skjemaer finnes på vår 
hjemmeside 



NEK 399 – Boligblokker/leilighetsbygg 

• NEK 399 og REN blad 4100 
beskriver hovedtavle i 
inntakspunktet og 
etasjefordelere med 
målerplassering. 

 
• Til nå har vi godkjent at også 

målere kan etableres i felles 
tavlerom. 
 

• Normkomiteen vil innskjerpe 
kravet om etasjefordelere i 
neste utgave. 



Nettbiblioteket Installatører P0 

• Anbefaler aktivt bruk av Nettbiblioteket 

 
• Her skal alltid siste instrukser og 

oppdateringer være tilgjengelige 
 

• Ny instruks for arbeid i høyden er nå lagt 
inn. 

 

 



Takk for meg! 


